klatka Il - parter

klatka Il - piwnica

przycisk ROP-n/t- h=16m

41

x1,0 mm2/PH-Q0 -z TG

ur

TG/TA| 4

HDGs 5x1,0 mm2/PH-90

S

HDGs 5x1,0 mm2/PH-90 - w LE 32x25

e

L]

UWAGI
- przew6d HDGs 5x1 mm2/PH-90 do przyciskéw ROP uktadaé na tynku,
mocowaé przy pomocy uchwytéw UDF7 i kolkéw MKR6x32 firmy BAKS TG/TA
- w rozdzielni gtéwnej TG/TA jako przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zamontowaé I
rozlacznik mocy typ N2-250A/3P z cewka wybijakowg wzrostowg U = 230V

LEGENDA

Reczny przycisk wytgcznika
gtébwnego p.poz n/t

Przewéd HDGs 5 x 1 mm?/PH-90 - n/t

TG/TA rozdzielnia gtéwna - parter klatka |, 111

tabliczka informacyjna sztywna

Samoczynne wytgczenia zasilania

PPUH - Instalacje Elekiryczne
ul. Armii Krajowej 9/1 62-500 Konin
tel. 602773694 email ryszard.pawlak2@gmail.com

NAZWA Budynek mieszkalny wielorodzinny
OBIEKU ul. Pitsudskiego 6, 62-500 Konin
INWESTOR Wspbinota Mieszkaniowa przy ul. Pitsudskiego 6
w Koninie
TEMAT Projekt przeciwpozarowego wylgcznika pradu klatka Il
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